siedziba:

72-004 PILCHOWO

ul. Klonowa 4

tel. 603 851 805
biuro@architektoniczna.com.pl

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY
temat / obiekt :
PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA
NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE
Czesc :
TOM -PROJEKT WIELOBRANZOWY

Adres budowy :

SZCZECIN, UL. PAPIEZA PAWLA VI Nr 3

Inwestor :

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, 70-310 SZCZECIN, AL. PIASTOW 17

Data i miejsce opracowania:

SZCZECIN, LIPIEC 2010

Branza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWAL / SPRAWDZIt
BRANZA: ARCHITEKTURA PODPISY:
PROJEKTOWAL/AUTOR: mgr inz. Norbert Wszytko

upr. bud. do proj. b.o. specjalno$¢ instalacje i sieci elektroenergetyczne
nr 11/Sz/2001

SPRAWDZIt: dr inz. Szymon Woyke
upr. bud. do proj. b.o. specjalno$¢ instalacje i sieci elektroenergetyczne
nr 183/Sz/2002

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

EGZEMPLARZ:

ARCH. INWESTORA | | ARCH. WtASCIWEGO ORGANU | | ARCH. OGRANU NADZORU BUDOWLANEGO




PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE
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PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE

1 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
e Projekty wykonawcze architektury i wytyczne branzowe,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow,

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

1.2 Temat opracowania

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej instalacji wewngtrznych na potrzeby,
sterylizatorni zlokalizowanej w budynku ZUT przy ul. Papieza Jana Pawla VI 3.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem zasilanie wylacznie urzadzen technologicznych

sterylizatorni z RG budynku, czes¢ RG-2.

1.3 Wskazniki techniczno ekonomiczne

Na etapie projektowania, po uwzglednieniu wspolczynnikéw jednoczesnosci, uzyskano

nastgpujace moce obliczeniowe dla sterylizatorni.

Pins = 80 kW Pobl= 75kW Iobl= 126A

1.4 Linie zasilajgce

Projektuje sie zasilanie projektowanej szafy RS/0 kablem YKY 5x70mm’ze zwolnionego
rozlacznika NN w polu RG-2. Kabel uklada¢ w pomieszczeniu rozdzielni na istniejacych
drabinach kablowych, na korytarzu nad zabudowa z plyt G-K oraz sufitem modulowym
rozbieralnym 60x60, wlz mocowac bezposrednio do stropu za pomoca uchwytéw stalowych

np.OZSP f-y Baks. W pomieszczeniu

1.5 Rozdzielnice projektowane

Prace w istniejqcej RG budynku.
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PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE
W istniejacej rozdzielni budynku nalezy przelozy¢ istniejace rozlaczniki bezpiecznikowe

listowe. W RG1 demontujemy rozlaczniki wielkosci NH-00-2szt. a w RG-2 jeden rozlacznik
NH-0 po zamianie ich miejscami oraz przepigciu kabli zasilajacych ( zgodnie z rysunkiem ) w
polu RG2, Uzyskamy wolny rozlacznik bezpiecznikowy NH-0 160A, doposazamy rozlacznik w

bezpieczniki 160A 1 wykorzystujemy do zasilania sterylizatorni.

Rys. Widok istniejacej RG1 ( RG2 jest identyczna)

Rozdzielnica RS/0

Zakres prac  obejmuje wykonanie rozdzielnicy elektrycznej wedlug schematow ideowych
oraz  widokéw zalaczonych do opracowania, ktéra zasila urzadzenia technologiczne

sterylizatorni:
«  wytworniceg pary,
« sterylizator,
« pompke kondensatu z wlasnym sterowaniem.

Projektowana rozdzielnice niskiego napiecia wykonac¢ zgodnie PN-EN 60439:2008 jako szafe
metalowa IP55, zamknieta z kazdej strony, prefabrykowang na warsztacie, wolnostojaca.
Oszynowanie rozdzielnic wykona¢ wylacznie jako miedziane, dopuszczalne jest laczenie
maksymalnie po dwa przewody pod kazdy zacisk przy zachowaniu réznicy srednic nie wiekszej
niz jeden stopien typoszeregu. Przekroje minimalne okablowania do zabezpieczen nie mniejsze

niz przewod odplywowy, minimum 2,5mm?’.

Poszczegolne elementy oraz same  rozdzielnice powinny posiada¢c odpowiednie trwale
oznakowania i opisy zgodne z dokumentacja powykonawcza. W rozdzielni umiesci¢ schematy

ideowe.
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PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE
1.6 Instalacje odbiorcze

Oprzewodowanie

Na gléwnych ciggach poziomych i pionowych w pomieszczeniu sterylizatorni wykorzystaé
perforowane korytka kablowe. Koryta przygotowaé rowniez pod kable technologiczne urzadzen.
Podlaczanie kabli AKPiA ( jak i ewentualne ich przedluzenie ) oraz uruchomienie urzadzen

zgodnie z DTR producenta wytwornicy pary i sterylizatora.
Instalacje odbiorcza gniazd

W pomieszczeniach zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.
Obwody wyprowadzono z rozdzielnicy i zabezpieczono wytacznikami réznicowopradowymi.
Poszczegolne gniazda musza byé opisane w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
obwodow.

Instalacje gniazd wykonaé przewodami -YDY3x2,5mm2 jako natynkowe. Stosowaé osprzet
instalacyjny natynkowy IP44. Gniazda montowac na wysokosci 1.1m.

Instalacja odbiorcza oswietleniowa

Istniejace oprawy o$wietleniowe bez zmian.
Pozostale instalacje

W pomieszczeniu istniejace instalacje, ktore nie sa objgte niniejszym opracowaniem i pozostaja
bez zmian.

Dodatkowo projektuje si¢ wymiang zabezpieczen w trafostacji akademicka na 355A oraz
wymiang pomiarowych przektadnikow pradowych SN, ktére uwzgledniono w kosztorysach.
Doktadny dobdr typu przektadnikow wraz z uzgodnieniem w ENEA zostanie przekazany
wykonawcy podczas robdt robdt elektrycznych po wniesieniu przez zamawiajacego oplaty

przytaczeniowej do WTP - RR /1/969/2010

1.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza begdzie pracowaé w ukladzie
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Projektuje si¢

system pradu przemiennego 5-przewodowy (L1,L.2,1.3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe

réznicowopradowe o znamionowym pradzie roznicowym 0,03 A.
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PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE
1.8 Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

e Spadki napig¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

Czasy wylaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete srednic przewodow zachowane.

Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe

1.9 Uwagi koncowe

e calosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem

przepisow BHP.
e instalacje elektryczne uklada¢ po wykonaniu gtéwnych robdt budowlanych.
e wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia
e po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiardw,

e zakres projektu nie obejmuje okablowania oraz uruchomienia urzadzen technologicznych.

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/Sz/2001

SPRAWDZIt: mgr inz. Szymon Woyke
upr. bud. nr 183/Sz/2002
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PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie

DOTYCZY PROJEKTU:

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA
NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE

OPRACOWAL: mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/Sz/2001
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PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE
INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robdt budowlanych wiaze si¢ z narazeniem pracownikow na oddzialywanie czynnikéw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystgpowania groznych wypadkow przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogot
stosownymi aktami prawnymi.
Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:
l.organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2.przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
3.zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami
pracy
4.zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkow, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
S.zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleni w tym zakresie.
6.wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy jednoczesnie w tym
samym miejscu wykonujg pracg pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow
Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub
rozbidrce rusztowar oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewngetrznego lub podlogi nalezy w szczegodlnoscei:
Przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych maja by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymalo$s¢ na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych elementow konstrukcji lub urzadzen majacych
stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzgtu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linka bezpieczenistwa przymocowana do stalych
elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na slupach, masztach
itp.),
Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helmow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:
Uzabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robot oraz fundamentowych pod maszty i stupy,
Uobowiazkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczgwszy od 1m glebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi
Uskladowanie materialéw i urobku w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
Uprzy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna zwiazana z pracg
tych maszyn.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegdlnosci:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegllnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Opracowal mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/S7/2001
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PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE

Szczecin, lipiec 2010

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy

Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oswiadczam, ze:

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA
NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/SZ/2001

Sprawdzajacy mgr inz. Szymon Woyke
upr. bud. nr 183/SZ /2002
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

E T10-656 Szezecin, ul. Energetvkow 9 s
el Tanc {091 ) 462-44-40; (091 ) 489 841012 \!
wwi zap.home.pl e-mail: zap@home.pl - R0
WSZYTKO Norbert
ul.Kartowicza 18/02
71-102 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) WSZYTKO Norbert, kod identyfikacyiny ZAPEI3765/02, zamieszkaly(a) 71-102
SZCZECIN ulKarlowicza 18/02, jest czionkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz pesiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

SACHODKIOPOMOGRSKA CKEEGOWA
IZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
Tl-63% Seczecin, ul. Enerigetykow U
Yol T {091 FAnl- A - G0 k489 BT D+ 12 ”

wiww. panchomiepl @ mail: zapilhome pl Sz. P.
WOYKE Szymon
ul. Malinowa 6/2
T1-483 SZCZECIN
ZASWIADCZENIE

Pan(l] WOYKE Szymon, kod identyfikacyiny ZAP/IE/3BTS/02, zamieszkaiy{a) 71-483
SZCZECIN ul. Malinowa 62, jest czlonidem Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Inzynertw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne|

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od dnia; - 2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

Zecnowmopomorska Okregowa
Iztra Inzgnierde Budowniciwa

P:z:a-!c acy Rady Ckregowe

Szczecin, dnia 2009-11-23

migr 2. Migczystaw Offgrrewsk
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RG2 - stan istniejacy

L1,L2,L3 400V/50Hz

w
I

o
[}
|
N
o
=]
(s

2
401

200 =
0

i= g

e[8]
0

=]
S

]

=125 =31
JEiE
34 35

[

w
I

=
5
G
3

o

=
g
G
S

w

i 't

i

N
14
<
N
<
N
<
N

ist. zasilanie

T0/0
ist. zasilanie
R4/0
ist. zasilanie
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ist. zasilanie
R2/0
ist. zasilanie
R1/0
ist. zasilanie
RO/0

RGI - stan istniejacy

L1,L2,L3 400V/50Hz
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RG@G2 - stan projektowany
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UWAGTI:

w RG1 zdemontowac roztaczniki NH-00

2szt.,

w RG2 zdemontowac roztgczniki NH-0 1 szt.,

roztaczniki NH-00 zabudowa¢ w miejsce roztacznikow NH-0,
roztacznik NH-0 zabudowaé w miejsce roztacznikéw NH-00,
utozy¢ projektowany kabel YKY5x70 do sterylizatorni z RG,

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

|PRO SN

ROBERT DAWIDOWSKI

UL.KLONOWA 4 72-004 PILCHOWO tel. 603 851 805

b-mail:robdaw@op.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
projekt / utwér foxsid
2godnie z art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.837 23 liego 19941.)

rojektant arch, imie i nazwisko odpis :
L Norbert Wszytko
mgr inz.
Nr upr.11/82/2001
sprawdzit imig | nazwizko odpis -
mgr inz. Szymon Woyke
Nr upr.183/Sz/2002
rojekt / obiekt

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA
NA LABORATORIUM STERYLIZACYJINE

adres inwestydji -
SZCZECIN, UL. PAPIEZA PAWLA VI Nr 3 7

nwestor / adres :

N>OIO_UZ_O_uO_<_OmwX_CZ_<<mxw<._.m._.‘_.mOIZO_uOO_ONZ<
W SZCZECINIE, 70-310 SZCZECIN, AL. PIASTOW 17

sunek / temat / tres¢ :

Zmiany w istniejacej RG

faza branza: umowa
PW ][ ARCHITEKTURA || |
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UKEAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

1. Zakres opracowania obejmuje wytacznie zasilanie
urzadzen przedstawionych na rysunkach,

2. Podtaczanie kabli AKPIA ( jak i ewentualne ich przedtuzenie )
oraz uruchomienie urzadzen zgodnie z DTR producenta
wytwornicy pary i sterylizatora.

3. Istniejace instalacje elektryczne np: oswietleniowa,
w pomieszczeniach bez zmian
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Rozdziel

300mm
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IP 55, gteboko
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PRAVIA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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nwestor / adres :
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Korytka 150mm blacha
0,7mm z pokrywami

PRI PR KK

KT

PRI IKIX]
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Zasilanie pompy

YDY3x2,5

wytwornica pary

CERTUS E72

podt.elektr, 72,5kW

Projektowany L=85mb
YKY5x70mm?2 z RG2
mocowany do sufitu

na uchwytach metalowych

istn.iejace rozdzielnice -
i gazex bez zmian Ny

7
7 I | 7
7

Mocowa¢ na ist.

Mocowaé na ist.

RG1
RG2

zatamanie (zakret) 90 stpni
w kierunku korytarza bloku "B"

Projektowany L=85mb
YKY5x70mm2 z RG2
mocowany do sufitu

na uchwytach metalowych
np: OZSBBaks

strop podwieszany,

Z

modutowy, rozbieralny z
elementéw o wym. 60x60 cm

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

|PRO SN

ROBERT DAWIDOWSKI

DRZWIDO

strop podwigszany, modutowy, rozbieralny z
elementéw o wym. 60x60 cm

fragmnet zabudowy z ptyty g-k nad drzwiami

I
+~
16 |

7 STERYLIZATORNI

4 /IMmen_m na koryta
owe Wg rzutu

POM. ROZDZIELNI

KLATKA SCHODOWA

KORYTARZ 1 BLOK "B"

KORYTARZ 2 BLOK "B"

UL.KLONOWA 4 72-004 PILCHOWO  tel. 603 851 805
b-mail:robdaw@op.pl
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mgr inz. Szymon Woyke
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Rzut pomieszczenia sterylizatorni
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