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Remont i przebudowa pomieszcze n laboratoriow naukowych w Budynku
Wydziatu Technologii i In zynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

adres inwestycji:

ul. Putaskiego 10, Szczecin

inwestor :

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
ul. Piastow 17 , 70-310 Szczecin

branza :

TELEKOMUNIKACJA

stadium :

PROJEKT WYKONAWCZY

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnial 6.04.2004 o0 zmianie ustawy —
Prawo Budowlane . projektanci i sprawdzaj acy o swiadczaj @ , Ze niniejszy projekt
zostat sporz_adzony zgodnie z obowi _gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
autor / projektant imie i nazwisko / uprawnienia podpis
Telekomunikacja mgr in z. Mariusz Borkowski
projektant upr. bud. nr ZAP/0092/200T/06 w spec;j. telekomunikacja
Telekomunikacja mgr in z. Jan Kowalski
sprawdzaj acy upr. nr 1071/98/U w spegj. telekomunikacja
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Mgr in z. arch. Mitosz Stachera
ul.Grochowa 18/5 , 71-741 Szczecin , tel. 608 031 8 84 , email : milomilo77@poczta.onet.pl
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UWAGI :

1. Szczegbiowe rozmieszczenie gniazd | prowadzenie listew kablowych LEGENDA
ustalié z wiascicielem podczas montaZu
2. Listwy kablowe PCV w pomieszczeniach typu OBO 30x45 C——— S$CIANY ISTNIEJACE

lub inne jesli badzle to wynikaé z dodatkowych ustalen z wiascicielem

3. Wszystkie projektowane kable UTP 4x2x0,5 pokazane na tej kondygnacji
wprowadzi¢ do szafy PPD w laboratorium | zakoriczy¢ na patchpanelach 24xRJA5

ROZBIORKI

N . . SCIANY PROJEKTOWANE
istnisjaca przetacznica telefoniczna 4. Kazdy punkt komputerowy (PEL) skiada sig z jednego lub dwéch gniazd RJ45 D
oraz dwéch gniazd 230 V koloru czerwonego DYGESTORIA j
YTKSY 53x2x0,5 gnlazda 230V w wraz z kablami ujete w tomie instalacjl elektrycznych) K
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1x YTKSY 10x2x0,5
Na 1 pietro

w listwie kablowej PCV
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SCIANY PROJEKTOWANE
DYGESTORIA
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YTDY 12x0,5

.‘
|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e - = = = =

1x YTKSY 10x2x0,5

w listwie kablowej PCV

6x UTP
1x YTKSY 10x2x0,5

w Istniejacym korycle kablowym PCV

w rurce RVKL16 w tynku

korytarz 252

YTDY 6x0,5

{/ w rurce RVKL16 w tynku

Puszka telefoniczna 10p
na wys. ok. 2,5 m od podtogi

6x UTP o o?
X
= 3)I( Y:};SY 2xZ)|;0(,;/ 1060 3X YTKSY 2x2x0,5
w kanale kablowym X w kanale kablowym PCV 40x90

INSTALACJA DOMOFONOWA
[D] domofon (kaseta rozméwna)
1] unifon (aperat rozmdéwny)
pa |

elektrozaczep (w drzwiach)

kable instalacji domofonowej

OZNACZENIA :

INSTALACJA KOMPUTEROWA | TELEFONICZNA

Poéredn! Punkt Dystrybucyjny
—————— kable instalacjl komputerowej
-------- kable instaladj| telefonicznej

= gniazdo RJ45
o] gniazdo RJ11
kanat kablowy PCV
] lub koryto metalowe BAKS 100x60

UWAGI :

. Szczegobtowe rozmieszczenie gniazd i prowadzenie listew kablowych

ustalié z whascicielem podczas montazu

. Listwy kablowe PCV w pomieszczeniach typu OBO 30x45

lub inne jesli bedzie to wynika¢ z dodatkowych ustalen z wiascicielem

. Wszystkie projektowane kable UTP 4x2x0,5 pokazane na tej kondygnaciji

wprowadzi¢ do szafy PPD w pokoju nr 230

. Kazdy punkt komputerowy (PEL) sktada sie z jednego lub dwéch gniazd RJ45

oraz dwéch gniazd 230 V koloru czerwonego
gniazda 230V w wraz z kablami ujete w tomie instalacji elektrycznych)
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4. Kazdy punkt komputerowy (PEL) sktada sig z jednego lub dwach gniazd RJ45

oraz dwéch gniazd 230 V koloru czerwonego
gniazda 230V w wraz z kablami ujgte w tomie instalacji elekirycznych)
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centralka domofonowa z zasilaczem

skrzynka z szyng DIN

2x UTP 5x UTP
1x YTKSY 2x2x 3x YTKSY 2x2x
YTDY 6x0,5 + YTDY 12x0,5 YTDY 6x0,5 + YTDY 12x0,5
w kanale kablowym PCV 40x90 \ w kanale kablowym PCV 40x90 \
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LEGENDA

C—1 SCAINY ISTNIEJACE

EEEZ WYBURZENIA

D
i |

SCIANY PROJEKTOWANE
DYGESTORIA
ROLETY WEWNETRZNE

OZNACZENIA :

domofon (kasela roemiwne)

unifon (aparat rozméuwny)

elektrozaczep (w drzwiach)

kable instalacji domofonowej

INSTALACJA KOMPUTEROWA | TELEFONICZNA

Puszka telefoniczna 10p
przy podiodze

C

— L—1

ul. Putaskiego

5x UTP
1X YTKSY 10x2x0,5
Na 1 pietro

na2
YTDY 12x0,5

w listwie kablowej PCV
(przez magazyn

Pigtrze)

w rurce RVKL16 w tynku

OMY 2x1,0

w rurce RVKL16 w tynku

. Szczegoblowe rozmieszczenie gniazd i prowadzenie listew kablowych
ustali¢ z wlascicielem podczas montazu

. Listwy kablowe PCV w pomieszczeniach typu OBO 40x90
lub inne jesli bedzie to wynika¢ z dodatkowych ustaler z wiascicielem

. Wszystkie projektowane kable UTP 4x2x0,5 pokazane na tej kondygnacii
wprowadzi¢ do szafy PPD w pokoju nr 121 (na 1 pietrze) i zakoficzy¢ na patchpanelach 24xRJ45

. Kazdy punkt komputerowy (PEL) sktada sig z jednego lub dwéch gniazd RJ45
oraz dwoch gniazd 230 V koloru czerwonego
gniazda 230V w wraz z kablami ujete w tomie instalacji elekirycznych)
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] lub koryto metalowe BAKS 100x60
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wentylator
Panel krosowy UTP 24xRJ 45, kat.5, 19",1U
Panel porzadkujgcy 1971U
Pétka na switch (2U)

Panel krosowy UTP 24xRJ 45, kat 5, 19°,1U
Panel porzadkujacy 191U

Péika na switch (2U)

Panel krosowy UTP 24xRJ 45, kat 5, 18",1U
Panel porzadkujacy 18%/1U

Pétka na switch (2U)

Panel krosowy UTP 24xRJ 45, kat 5, 19",1U
Panel porzadkujacy 191U

Pétka na switch (2U)

Blok zasilajgcy 5x 2P+Z z wytaeznikiem 19°,1U

Szafa PPD

Szafa wiszaca 600/400, 18U, 19"
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INWESTOR : Zuchodnlolpomorskl Uniwersytet Technologiczny ,

ul. Plastéw 17 , 70—-310 Szczecin
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TYTUL SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ
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