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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania inwestycyjnego  

pn. Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej w budynku WTiICh  

 przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie. 

 

Ogólne dane techniczne 

 

Budynek Starej Chemii przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie powstał na początku XX wieku, 

usytuowany jest w centrum miasta w obszarze kompleksu budynków „wydziałowych” ZUT  

na terenie zamkniętym uczelni, z głównym wejściem od strony ulicy Pułaskiego. 

Budynek usytuowany jest na działce nr 22, obręb 2254 w Szczecinie. 

Gmach (dawna szkoła Rzemiosł Budowlanych) jest wpisany do rejestru zabytków 

nieruchomych województwa zachodniopomorskiego – nr rejestru A-1895 decyzją nr L.dz.–

DZ.4200.6/0/95 z dnia 06.05.1995 r.  

DANE TECHNICZNE BUDYNKU 

Forma architektoniczna – budynek czterokondygnacyjny (przyziemie suterena, parter, piętro 1-2, 

piętro 3 w dachu wysokim), w części podpiwniczony, na planie litery E. Budynek kryty dachem 

wysokim symetrycznym, wielospadowym. 

- Liczba kondygnacji podziemnych - 1 (w części od ul. Sikorskiego - 2) 

- Liczba kondygnacji nadziemnych - 5 

- Powierzchnia zabudowy 2.146 m2 

- Powierzchnia użytkowa 8.757,25 m2 

- Powierzchnia wewnętrzna 10.007,02 m2 

- Kubatura budynku 56.936,16 m3 

- Wysokość budynku do kalenicy 27,32 m 

- Długość budynku 106,08 m 

- Szerokość budynku 38,86 m 

 

I. Prace projektowe dotyczą: 

 

Wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji systemu wentylacji     

mechanicznej w pomieszczeniach i laboratoriach w budynku WTiICh  przy ul. Pułaskiego 10  

w Szczecinie wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorem  autorskim. 

We wszystkich laboratoriach powinien być zarówno wyciąg, jak i nawiew. 

W wentylacji mogą znajdować się gazy palne (np. metan, wodór). 

Na wyższych piętrach jest problem z przedostawaniem się do laboratoriów zanieczyszczonego 

powietrza odprowadzanego wentylacją z niższych pięter. 

Dla części pomieszczeń, Zamawiający posiada projekt wentylacji mechanicznej opracowany przez 

Pracownię Projektową MILO 7.  
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Wykaz pomieszczeń i laboratoriów objętych niniejszym postępowaniem: 

 
1. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Katedra Technologii 

Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska oraz Katedra Inżynierii Materiałów 

Katalitycznych i Sorpcyjnych 

Piwnica 

Nr 

pomiesz

czenia 

Opis Wentylacja Uwagi Wymagana 

korekta lub  

nowy 

projekt 

Projekt 

Milo7 

04 Warsztat Jest Do poprawy – za duża różnica ciśnień; 

konieczny nawiew (z nagrzewnicą – 

obecnie napływa bardzo zimne 

powietrze) 

Tak nie 

01 Warsztat Jest Do remontu (wyciąg/nawiew) Tak nie 

02 Warsztat Jest Konieczne oddzielenie od systemu 

wentylacji w pom. 04 (obecnie istnieje 

wspólny włącznik). 

Tak nie 

010 i 

011 

Warsztat szklarski Nie ma Obecnie odprowadzenie z wyciągu nad 

stołem ma wylot w oknie. Konieczne 

podłączenie do wentylacji w budynku z 

wyprowadzeniem nad dach. 

Tak nie 

013, 

014, 015 

Laboratorium Jest Obecnie odprowadzenie z wyciągu w 

pom. 015 jest na poziomie ulicy. 

Konieczne podłączenie do wentylacji w 

budynku z wyprowadzeniem nad dach. 

Poważny problem z zapachami z 

kanalizacji – prawdopodobnie 

nieodpowiedni podział strumieni 

wyciąg/nawiew 

Tak nie 

016, 017 Laboratorium 

(kompleks 

pomieszczeń: 

016-pracownia, 

017- 

laboratorium) 

Jest  Konieczna modernizacja: za mała 

wydajność, złe podziały strumieni 

wyciąg/nawiew. 

Tak nie 

 

I piętro 

Nr Opis Wentylacja Uwagi Wymagana Projekt 
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pomies

zczenia 

korekta lub  

nowy 

projekt 

Milo7 

128 Laboratorium Jest Konieczny montaż dodatkowego 

wyciągu punktowego nad piecem. 

Istniejące podłączenia są sprawne 

Tak nie 

136 Pracownia 

naukowa 

Jest Konieczne oddzielenie od systemu 

wentylacji w lab. 128 (obecnie istnieje 

wspólny włącznik). 

Tak nie 

119 Laboratorium Jest Jest tylko wyciąg. Konieczne 

zamontowanie nawiewu. 

Tak nie 

 

II piętro 

Nr 

pomies

zczenia 

Opis Wentylacja Uwagi Wymagana 

korekta lub  

nowy 

projekt 

Projekt 

Milo 7 

201, 

202, 

203, 

204, 

205, 

206 

Laboratoria i 

pracownie 

naukowe 

Jest Wentylacja jest wspólna dla wszystkich 

pomieszczeń (wspólny włącznik na 

korytarzu), w niektórych 

pomieszczeniach tylko wyciąg, w innych 

tylko nawiew. Wentylacja wymaga 

gruntownej przebudowy i rozdzielenia – 

w każdym pomieszczeniu powinna być 

włączana osobno. Ponadto dygestoria 

powinny być włączane niezależnie od 

ogólnej wentylacji. Nie wszędzie jest 

ciąg. 

TAK nie 

207 

(kompl

eks 

pomies

zczeń) 

Pracownia 

naukowa i 

laboratorium 

Jest Wymagane jest czyszczenie lub 

wymiana kanałów (wydmuchiwane są 

zanieczyszczenia). Obecnie istnieje tylko 

nawiew  

TAK nie 

210 Laboratorium Jest Niesprawna – konieczna modernizacja Tak nie 

213 Laboratorium  Jest  Dobry ciąg powietrza, ale problem ze 

skraplaniem się brudnej cieczy z 

wylotów ciągów wentylacyjnych. 

Konieczna modernizacja konstrukcji. 

Ponadto podział strumieni powietrza do 

poprawy – za duża różnica ciśnień; 

konieczny nawiew. 

Tak Nie 
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251 Laboratorium jest Wentylacja sprawna, ale konieczne 

oddzielenie od wentylacji w lab. 256 

(obecnie wspólny włącznik) 

Tak nie 

253 Laboratorium Nie ma Zaplanować wentylację 

(wyciąg/nawiew) oraz podłączenie do 

szafy z odczynnikami 

Tak nie 

254 Pracownia 

naukowa 

jest Do likwidacji. Obecnie uruchamia się 

razem z wentylacją w innych 

pomieszczeniach na piętrze (wspólny 

włącznik). Zaprojektować wentylację i 

klimatyzację. 

Tak nie 

256 Laboratorium  Jest  Konieczne oddzielenie od wentylacji w 

lab. 251 (obecnie wspólny włącznik). 

Ponadto bardzo duży problem z 

zasysaniem zanieczyszczonego 

powietrza odprowadzanego z innych 

laboratoriów – konieczna przebudowa. 

Do modernizacji – latem 2019 odpadła 

część rur wentylacyjnych w 

pomieszczeniu (obecnie uzupełnione 

częściowo nowymi rurami) 

Tak nie 

 

III piętro 

Nr 

pomies

zczenia 

Opis Wentylacja Uwagi Wymagana 

korekta lub  

nowy 

projekt 

Projekt 

Milo7 

307 Laboratorium  Jest  Konieczna modernizacja. Obecnie 

dygestorium jest odłączone (brak 

włącznika wentylacji). Konieczne 

podłączenie dygestorium i budowa 

wentylacji punktowej (3 aparaty Kocha). 

Tak nie 

310 Laboratorium Jest Konieczna modernizacja – obecnie jeden 

włącznik uruchamia wyciągi w lab. 310 i 

311 (wymagane rozdzielenie). 

Zaplanować osobny włącznik do 

wyciągu punktowego (aparat Kocha) i 

modernizację tego wyciągu (skrócić rurę, 

podnieść wyżej). Za słaby ciąg. 

Tak nie 

311 Laboratorium Jest Konieczna modernizacja – obecnie jeden 

włącznik uruchamia wyciągi w lab. 310 i 

311 (wymagane rozdzielenie). Za słaby 

Tak nie 
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ciąg.  

319-

komple

ks 

pomies

zczeń 

(w tym 

317 i 

318) 

  Bardzo duży problem z zasysaniem 

zanieczyszczonego powietrza 

odprowadzanego z innych laboratoriów 

TAK Nie – są 

zaprojekto

wane tylko 

zaplecza 

Korytar

z przy 

333 i 

327 

Korytarz Nie ma Zaplanować wentylację mechaniczną 

(problem z odprowadzaniem 

zanieczyszczonego powietrza 

gromadzącego się w korytarzu)  

Tak Nie 

334 Pracownia 

naukowa 

Nie ma Zaprojektować wentylację mechaniczną i 

klimatyzację 

Tak Nie 

335 Pracownia 

naukowa 

Nie ma Zaprojektować wentylację mechaniczną i 

klimatyzację 

Tak nie 

 

2. Pomieszczenia KTChOiMP budynek Stara Chemia 

nr pomieszczenie Wentylacja 

PROJEKT 

MILO7 

Wymagana 

korekta lub  

nowy 

projekt 

1 019 - laboratorium JEST – potrzebne są odciągi TAK TAK  

5 031 – hala technologiczna JEST – potrzebne są odciągi TAK TAK 

11 044- laboratorium JEST NIE TAK 

12 045 – laboratorium JEST NIE TAK 

13 046 + 047 – laboratorium BRAK – przeróbka projektu TAK TAK  

14 
29 - laboratorium 

JEST NIE TAK 

15 32+33 przedsionek + 

laboratorium 
BRAK NIE TAK 

16 34 – laboratorium JEST NIE TAK 

17 35 – laboratorium JEST NIE TAK 

18 151 - laboratorium 

JEST – konieczność zamontowania 

dodatkowych wyciągów punktowych nad 

stołami laboratoryjnymi pośrodku 

pomieszczenia 

TAK TAK 

19 140 - laboratorium JEST TAK TAK 



Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na potrzeby 
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej w budynku WTiICH przy ul. 
Pułaskiego 10” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego z powyższej dokumentacji. Znak (numer 
referencyjny) przetargu: ZP/WTiICH/316/2019/P. 

 

 6 

20 219 - magazyn BRAK NIE TAK 

21 221 – laboratorium JEST NIE TAK 

22 222 – laboratorium JEST NIE TAK 

23 223 – laboratorium JEST NIE TAK 

24 224 – laboratorium JEST NIE TAK 

25 227A – laboratorium JEST NIE TAK 

26 228- laboratorium JEST NIE TAK 

 

 

II. Opracowanie obejmuje:   

  

1. wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do projektowania oraz koncepcji 

przyjętych rozwiązań, 

2. wykonanie projektu budowlanego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz  

z uzyskaniem niezbędnych decyzji, odstępstw, postanowień, zezwoleń, uzgodnieniami 

rzeczoznawców i Zamawiającego, opiniami, uzyskaniem zgody konserwatora zabytków 

oraz wszelkimi innymi niezbędnymi dokumentami warunkującymi otrzymanie decyzji 

pozwolenia na budowę, 

3. wykonanie projektu wykonawczego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, 

4. wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz WKI, 

5. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

6. uzyskanie w imieniu Zamawiającego statusu ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę. 

7. przygotowywanie wyjaśnień do treści dokumentacji w przypadku zapytań oferentów 

zainteresowanych postępowaniem konkurencyjnym związanym z realizacją dokumentacji 

projektowej, 

8. pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

III. Sposób przygotowania i przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 

1. inwentaryzację w niezbędnym zakresie oraz koncepcję przyjętych rozwiązań: 

a) celem przedłożenia do sprawdzenia i akceptacji - 1 egz. w formie papierowej oraz  

1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg-programie CAD  

na dysku przenośnym (typu pendrive), 

b) ostateczna wersja (po akceptacji ze strony Zamawiającego) – 3 egz. w formie 

papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg-programie 

CAD na dysku przenośnym (typu pendrive), 

2. projekty budowlane dla każdej branży oddzielnie:  

a) celem przedłożenia do sprawdzenia i akceptacji ze strony Zamawiającego –  

po 1 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg-

programie CAD na dysku przenośnym (typu pendrive) - 1 szt, 

b) ostateczna wersja (po akceptacji ze strony Zamawiającego) – łącznie po 5 egz.  

w formie papierowej (niezależnie od ilości złożonej w Urzędzie Miejskim)  
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i w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg-programie CAD na dysku 

przenośnym (typu pendrive) - 2 szt, 

3. projekty wykonawcze dla każdej branży oddzielnie:  

a) celem przedłożenia do sprawdzenia i akceptacji ze strony Zamawiającego – po 1 egz. 

w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg-programie 

CAD na dysku przenośnym (typu pendrive) - 1 szt, 

b) ostateczna wersja (po akceptacji ze strony Zamawiającego) – łącznie po 5 egz.  

w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie *pdf, dwg-programie 

CAD na dysku przenośnym (typu pendrive) - 2 szt, 

4. kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz WKI (zestawienie kosztorysów): 

a) celem przedłożenia i akceptacji ze strony Zamawiającego – po 1 komplecie  

w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie ATH i programie 

Excel  na dysku przenośnym (typu pendrive) – 1 szt, 

b) ostateczna wersja (po akceptacji ze strony Zamawiającego) - po 2 komplety w wersji 

papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie ATH i programie Excel na 

dysku przenośnym (typu pendrive)  – 2 szt, 

5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR): 

a) celem przedłożenia i akceptacji ze strony Zamawiającego – po 1 komplecie  

w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie WORD na dysku 

przenośnym (typu pendrive) – 1 szt, 

b) ostateczna wersja (po akceptacji ze strony Zamawiającego) - po 2 komplety  

w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie Word - na dysku 

przenośnym (typu pendrive) – 2 szt. 

 

 

 

 


